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PRUFZEUGNIS

Uber die Untersuchung ,Geréate zur Desinfektion von Wasser mittels Ultraviolettstrahlung — Teil
1. Gerate mit Niederdrucklampen — Anforderungen und Prifung“ nach DIN 19294-1 (08/2020)

Auftraggeber: PURION GmbH

Priufgegenstand: UV-Desinfektionsanlage

Typenbezeichnung: PURION 2501 230 E 106W ZERT (Kurz: PURION 2501)
Art der Prifung: Baumusterpriifung

TZW-Az.: Uv 011/19

Prufzeitraum: September 2019 — November 2020

Die UV-Desinfektionsanlage PURION 2501 verfugt Uber eine Niederdrucklampe Typ 106W mit ca.
100 W elektrischer Leistung, die mit einem elektronischen Vorschaltgeraten Typ: 42-106W betrie-
ben wird. Die Uberwachung der Lampe erfolgt Uber ein Gerateradiometer mit einem Sensor-
Offnungswinkel von 160°. Die UV-Desinfektionsanlage PURION 2501 wurde mit 1 Testpunkt ge-
prift. Die Betriebsbedingungen dieses Kennpunktes fir eine reduktionsdquivalente Fluenz von
mindestens 400 J/m? sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Durchfluss in m3h 3.4
UV-Transmission auf 10 mm Weglénge in % 96,0
Mindestbestrahlungsstarke in W/m? 53,2

Die Einzelergebnisse aus technischer- sowie biodosimetrischer Priifung liegen in einem gesonder-
ten Bericht mit Anhang bei.

Karlsruhg, den 11.12.2020

Dr. J. Klng(a\tl i.V.(Dr.-Ing. R. Turkovié
Leiter der Prufé{lé*ﬂe
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